Схемы подключения приборов учёта
[bookmark: _GoBack]     Установка и эксплуатация приборов учёта электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
Схема непосредственного подключения однофазного счётчика в однофазных сетях переменного тока напряжением 220В.
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Схема непосредственного подключения трёхфазного счётчика в четырёх проводных сетях переменного тока напряжением 380В.
[image: C:\Users\skr-nachorikbp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TKFWH8JS\IMG_4778-02-12-16-11-18.png]
Схема полукосвенного подключения трехфазного счётчика в четырёх проводных сетях переменного тока напряжением 380В[image: C:\Users\skr-nachorikbp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TKFWH8JS\IMG_4782-02-12-16-11-18.png]


Схема подключения трёхфазного счётчика в трёх или четырёх проводных сетях переменного тока напряжением выше 1000 В с тремя трансформаторами тока и тремя трансформаторами напряжения.
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